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W zwiazku ze zblizajacym si¢ terminem (1 stycznia 2010 r.) wejscia w zycie
catkowitego zakazu wprowadzania do obfotu (na mocy art. 4 ust. 3 pkt g Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000 w sprawie substancji zubozajacych warstwe
ozonowq /Dz. U. WE L 244 z 29.09.2000/) oraz uzywania do serwisowania (art. 5 ust. 1 pkt
¢) (V) Rozporzqdzenia) tzw. pierwotnych, czyli pochodzacych z produkcji, czynnikow
chtodniczych z grupy HCFCs (wodorochlorofluorowggiowodorow) na terenie UE, zwracam
si¢ z uprzejma prosba o rozpowszechnienie przekazywanych niniejszym informacji wsrod
uzytkownikow urzadzen i instalacji chiodniczych i klimatyzacyjnych zawierajacych czynniki
chiodnicze nalezace do HCFCs oraz podmiotéw obracajacych tymi substancjami, jak rowniez
dokonujacych obstugi serwisowej ww. urzadzen i instalacji.

Czynniki chlodnicze z grupy wodorochiorofluoroweglowodoréw wykorzystywane sg
powszechnie (w wigkszosci wypadkow jest to popularny czynnik HCFC-22) do naprawy
i obstugi technicznej szeregu domowych, komercyjnych 1 przemystowych urzadzen
chtodniczych i klimatyzacyjnych, szeroko stosowanych min. w przetworstwie
i przechowalnictwie zywnosci, w transporcie chiodniczym oraz w licznych procesach
produkcyjnych.

Wg szacunkow organizacji branzowych chiodnictwa na obszarze Unii Europejskiej

w ponad 7 milionach istniejacych urzadzen znajdyje si¢ ok. 130.000 ton czynnika HCFC-22.




W Polsce ilo$¢ substancji z grupy wodorochlorofluorowgglowodoréw zgromadzonych
w pracujacych instalacjach chiodniczych i klimatyzacyjnych, szacowana jest przez te
organizacje na co najmniej 5.000 ton. Roczna ilo§¢ HCHC-22 sprowadzanego do Polski na
potrzeby obstugi serwisowej przekracza wg tych zrédet 500 ton.

Od stycznia 2010 r. nie wolno bgdzie uzupelnia¢ ewentualnych ubytkow czynnika
chtodniczego w instalacji nowym z grupy HCFC, kt6ry nie pochodzi z odzysku i nie zostal
poddany procesowi regeneracji. Zgodnie z prawem wszystkie zapasy czynnika HCFC-22,
pozostate po 31 grudnia 2009 r. w magazynach uzytkownikéw, firm serwisowych lub
dystrybutoréw, nie beda mogly by¢ uzyte, a jedynie przekazane do utylizacji lub
zagospodarowania do celéw nieodzownych po uzyskaniu odpowiednich pozwolen,
prawdopodobnie odptatnie.

Przewiduje si¢, ze konsekwencja powyzszych ograniczen bedzie niedobér HCFC-22
i innych czynnikéw HCFC do naprawy i obstugi technicznej istniejacych urzadzen i instalacji,
co moze spowodowa¢ powazne problemy dla wszystkich podmiotéw eksploatujacych
urzadzenia chlodnicze i klimatyzacyjne pracujace w oparciu o czynniki HCFC, tacznie
z realnymi zagrozeniami utrzymania ciaglosci produkcji i/lub dziatalnosci gospodarczej,
zwigzanych z tym probleméw natury finansowej i prawne;.

Uzytkownicy wspomnianych urzadzei i instalacji we wspélpracy z firmami
wykonujacymi dla nich ustugi opieki serwisowej powinni niezwlocznie podja¢ dziatania
zmierzajace do zapewnienia niezakléconej pracy tych urzadzen i instalacji po ostatecznym
terminie wejécia w zycie ww. restrykcji, wyznaczonym na przelom roku 2009/2010. Od kilku
lat dostepne sa nieszkodliwe dla warstwy ozonowej zamienniki czynnikéw z grupy HCFC.

Porada i pomoca w zakresie specyficznych dla danej grupy urzadzen lub instalacji
rozwiazan stuza organizacje branzowe, takie jak Krajowe Forum Chiodnictwa czy Fundacja
Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON i in. O opini¢ mozna tez spyta¢ dystrybutoréw
czynnikéw chiodniczych. i \ LA
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